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Es konnen maximal

6 Antriebe E350/230V
oder

6 Antriebe E212R1/230V
oder

5 Kettenantriebe

E600, E640, E660/230V
parallel angeschlossen
werden.

0 Umschalter
15 ! Stellung 0: Umschalter aktiv

(Handbetrieb)

PE N L1
Netz 230V AC

Umschalter

AUF-STOP-ZU

LTA-LSA

1
3 Stellung 1. Raumtemperaturregler

aktiv

(Automatik)

Adern-Farben: =

BK - black - schwarz Leitungsverlegung und Anschluss nur

BN - brown - braun durch zugelassene Elekirofirma.

BU = blue = blau Bei Kombination mit Fremdfabrikaten Ubernehmen
GN/YE = green/yellow = grun/gelb wir keine Gewdhr- und Serviceleistungen.

Raumtemperaturregler E70

Zur Information des Elekirikers:
Den Plan am Gerdt befestigen.

Das Gerdit vor Bauschmutz
und Strahlwasser schitzen.
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